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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Прошу согласовать присоединение к существующей сети канализации К1 и 

водопровода В1 на -1 этаже паркинга, по адресу: г. Владивосток, ул. Черняховского, д.11, 

из пристроенного помещения №31 в осях 9-10/Д-Ж (Приложения 1, 2). 

Технология проведения работ: 

Для прохода через бетонные стены будет применено алмазное бурение с 

последующей протяжкой труб через отверстия и герметизацией мест прохода, а также 

восстановлен демонтируемый утеплитель и плиты керамогранита.  

Все проектируемые сети присоединения будут смонтированы под потолком.  

В местах прохождения через помещение уличной лестничной клетки сетей К1 и В1, 

предусмотрен прогревающий кабель, шумоизоляция с последующей обшивкой 

декоративным металлическим коробом. 

Приложения: 

1. Схема присоединения сети канализации К1 ø50 от помещения №31 в осях 9-

10/Д-Ж к существующей сети; 
2. Схема присоединения сети водопровода В1 ø25 от помещения №31 в осях 9-

10/Д-Ж к существующей сети. 

 

 

 

 

  



Схема присоединения сети канализации К1 ø50 от
помещения №31 в осях 9-10/Д-Ж к существующей сети.

План -1 этажа
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Приложение №1 к исх. б/н от 26.04.23г.
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Схема присоединения сети водопровода В1 ø25 от
помещения №31 в осях 9-10/Д-Ж к существующей сети

План -1 этажа

Приложение №2 к исх. б/н от 26.04.23г.
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